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EX Trip **

**Если на плате фильтра питания запаян резистор в положении EX Trip,  

подключить провод EX Trip ко входу ПЧ Mi 8. К MI 7 не подкючать. Настроить 02-08  40 

*** Если на плате фильтра питания запаян резистор в положении Bx,  

подключить провод EX Trip ко входу ПЧ Mi 7. К Mi 8 не подкючать. Настроить 02-08  0 
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